
Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42
E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.ржоводителя ИЛ ЗАО "Водоканал"

&-)^Сл/^ Е.М.Беседина

« 14 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№352.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик: ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин , ул. Папивина , ВЗУ № 1. резервуар, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытании : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 06.12.23г., 11.30
Дата и время доставки пробы (образца) : 06.12.23г.. 12:30
Дата проведения исследования: 06.12.23г - 08.12.23.г.

Условия окружающей среды: - 18°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): I3211223IT
Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытании

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

ленность)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20.0 ±2 ГОСТ 31868,методБ
2 Мутность (520нм) 0.4 мг/дм"1 не более 1.5 ±0,1 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 0,17 мг/дм3 не более 0,3 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01,п.8.2

:> Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл
"

МУК4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»

Свед ения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аггестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность

Ведущий инженер-химик

Инженер-микробиолог

РезультатыОТНОСЯТСЯ к образцам (..робам), прошедшим испытания, и ТИЧН(
ноепроизпеденоез .mei.Meiiiioro разрешения ИЛ ЗЛО «Водоканал» .

Подпись

-£-6
Л<&

Ф.И.О.

ШумилинаЮ.М.

Лебедева Е.Н..
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Рук№опжел&Мм ЗАО "Водоканал"

QJZ С^г^у- Л.М.Савина

« 25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 364.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин , ул. Мира. ВЗУ № 2. резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.23г., 13.35
Дата и время доставки пробы (образца) : 14.12.23г., 15:45
Дата проведения исследования: 14.12.23г- 15.12.23.г.

Условия окружающей среды: - 9 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13631223РГ

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погреш

ность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 :: 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,5 мг/дм3 не более 1,5 ±0,1 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
*>

Железо общее 0,16 мг/дм3 не более 0,3 ±0.04 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
-

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1,п.8.1

*Сан11иН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик <!^£^~^~ Шумилина Ю.М.

Инженер-микробиолог .А-'/ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

УТВЕРЖДАЮ

штеля ИЛ ЗАО "Водоканал"

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

И.о.руке

-*&; Е.М.Беседина

« 14 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 349.23
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, улЛенинградское шоссе д 53А
Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин .^.Самодеятельная , ВЗУ № 3, резервуар, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 06.12.23г.. 10.45
Дата и время доставки пробы (образца) : 06.12.23г.. 12:30
Дата проведения исследования: 06.12.23r- 08.12.23.г.
Условия окружающей среды: - 18 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 13181223РГ

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Цветность

Мутность (520нм)

Железо общее

Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

Общее микробное

число (ОМЧ)

Результат

испытаний

0.20

0,
не

обнаружено

не

обнаружено

не

обнаружено

Единицы

измерения

градус

мг/дм-'

мг/дм"

КОЕ в 100

мл

КОЕ в 100

мл

КОЕ в 1 мл

юрматив'

не более 20.0

не более 1,5
не более 0,!

отсутствие

не более 50

Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

±2

±0,04

± 0.02

Метод

(методика)

испытаний

ГОСТ 31868,методБ

ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ПНДФ 14.1:2:4.50-96

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

МУК4.2.1018-01,п.8.2

МУК 4.2.1018-1,п.8.

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

ности и(или) безвредности

№

п/п
Оборудование

Спектрофотометр ЮНИКО

1201

Система фильтращiи вакуумпая

Испытания производил:

Должность

Ведущий инженер-химик

Инженер-микробиолог

Заводской

помер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

WKI9121812

091

01970023157

номер

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

Подпись

дата

17.08.2023г 16.08.2024г

Ф.И.О.

ШумилинаЮ.М.

5Щ Лебедева Е.Н..

'2™™,от»осятсяГрафам(пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично"
воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗЛО «Водоканал» .

Страница 1из 1



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательнаялаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klmvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

ми

УТВЕРЖДАЮ

Руковрдт-е;црИ<п ЗАО "Водоканал"

(J^yC^i^y Л.М.Савина

«25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 363.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О...Г. Клин . ул Дурыманова, ВЗУ №4. резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка, 3.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.23г., 13.20
Дата и время доставки пробы (образца) : 14.12.23г.. 15:45
Дата проведения исследования: 14.12.23г- 15.12.23т.

Условия окружающей среды: - 9 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шиф

Pe3yj

) прооы (ооразна): Ij62

ыаты испытании:

11Ь\'\

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погреш

ность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20.0 ± 1 ГОСТ 31868.метод Б

2 Мутность (520нм) 1.6 мг/дм3 не более 1.5 ±0,3 ПНДФ 14.1 2 4.213-05

Железо общее 0.12 мг/дмг' не более 0.3 = 0.03 ПНДФ 14.1 2 4.50-96

4 Сухой остаток 389 мг/дм3 не более 1000 ±35 ПНДФ 14.1 2 4.114-97

5 Водородный показа

тель (рН)

7.5 ед. рН в пределах

6-9

±0.2 ПНДФ 14.1 2 3:4.121-97

6 Жесткость общая 6,7 мг-экв/дм3

•°Ж)
не более 7,0 + 1,0 ГОСТ 31954 метод А

7 Окпсляемость пер-

манганатная

0.78 мЮг/дм3 не более 5,0 ±_0.16 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 ()бшпс колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01.п.8.2

9 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

10 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК 4.2.1018-1.п.8.1

*СанПпН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»
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Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Спектрофотометр 1011ИКО

1201

Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

рЫ-метр «Эксперт-рН»

Система фильтрациивакуум

ная

Испытания производил:

Шифр пробы (образца): 13621223РГ

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверенодо

WK1912181209

021902839

3473

01970023157

номер

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

0100-009045-

2023-021902839

С-ТТ/23-06-

2023/257018954

дата

7.08.2023г 6.08.2024г

03.11.2023 03.11.2024 г.

23.06.2023г 22.06.2024г

Ф.И.О.

ШумилинаЮ.М.

Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшимиспытания. Iк.стоя.ций протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
Страница 2из2



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-maikl.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

Руко

УТВЕРЖДАЮ

геяр*И4Т ЗАО "Водоканал"

■Ь'Г Л.М.Савина
« 25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№360.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин . ул. Дачная , ВЗУ № 5. выход правый, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.23г.. 12.45
Дата и время доставки пробы (образца) : 14.12.23г., 15:45
Дата проведения исследования: 14.12.23г- 15.12.23.г.

Условия окружающей среды: - 9 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13591223ВГ

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более

20.0

±2 ГОСТ 31868,методБ

2 Мутность (520нм) менее 0,1 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК 4.2.1018-01.Н.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК 4.2.1018-1.п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись

Ведущий инженер-химик

Инженер-микробиолог
сг-^z;

~~шг
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания, настоящий протокол не можетбыть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Ф.И.О.

Шумилина Ю.М.

Лебедева Е.Н..

Страница 1из 1



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@klin vodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

и

УТВЕРВДАЮ

Щ Руководитель/ЙЛ>?АО "Водоканал"
О^бЯ^уГ Л.М.Савина

« 25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №371.23
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клим, ул.Ленин градское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин , ул. Московская, ВЗУ № 6, резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.23г.. 15.20
Дата и время доставки пробы (образца) : 14.12.23г., 15:45
Дата проведения исследования: 14.12.23г- 15.12.23.г.

Условия окружающей среды: - 9 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК. зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13701223РГ

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытании измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более

20.0

±2 ГОСТ 3 1868.метод Б

2 Мутность (520нм) 0.20 мг/дм3 не более 1.5 ±0.04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
т

j Железо общее менее 0.1 мг/дм3 не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК4.2.1018-1.П.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер ла i а

1 Спектрофотометр ЮИИКО

1201

WK19121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик 'S5^—^ Шумилина IO.M.
Инженер-микробиолог •JsM Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Iк.етояший протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал)
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail:l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Рукадо/штетшЯ^дЗАО "Водоканал"

Ж £&Лу£ Л.М.Савина
« 25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 368.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин , ул. Б. Октябрьская, ВЗУ № 8, резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытании : 0,5 л стеклянная бутылка. 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.23г., 14.35
Дата и время доставки пробы (образца) : 14.12.23г.. 15:45
Дата проведения исследования: 14.12.23г- 15.12.23.г.

Условия окружающей среды: - 9 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13671223РГ

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность градус не более

20,0

± 1 ГОСТ31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0,1 мг/дм3 не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0.1 мг/дм3 не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1.П.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности п (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮИИКО

1201

WK19121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность 11одпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик Шумилина Ю.М.

Пиженер-микробиоло! Лебедева Е.Н.

Результатыотносятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

МП

141600, Московская область,г.Клни,ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации N" RA.RI J.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лип 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Ид>.руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал"

<Я>€-(>Ъ?^_ Е.М.Беседина

« II» легабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 345.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централи юванного во ю пабжеиня

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Л нра 1ское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин , ул. Ленинградское шоссе . ВЗУ № 9. резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 i пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 06.12.23г., 09.30
Дата и время доставки пробы (образна) : 06.12.23г.. 12:30
Дата проведения исследования: 06.12.23г - 08.12.23.г.

Условия окружающем"! среды: - 18 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 319-12 2012, ГОС II' М

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7.\.\ И721,поверендо 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13141223РГ

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

11орма•' и''

не более

1С более 1.

не более 0J

1loi решность
(неопреде-

нность)

• пьтата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 град) с • l ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,7 мг/лм : 0.1 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,17 мг/дм : 0,04 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ и 1

мл

МУК4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не бо I' • - МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обесиеч чпио бе [опасности и (пли) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п

1

Оборудование

Спектрофотометр ЮНИКО

1201

Система фильтрациивакуумная

Заводской

номер

WKI9121812

091

01970023157

('ведения о \ю

номер

С-'1 I" 17 i

2023 271470(1

Io.iiiikt.

Испытания производил:

Должность 11<

Ведущий инженер-химик ^
Инженер-микробиолог ■Ж

Результаты относятся к образцам (пробам), прешедшим nei
воспроизведен без письменного разрешения 1IJI ЗЛО «Водокинп

IV IIOIII'i'

■с гацин

ira
Поверенодо

" Ч' 16.08.2024г

Ф.И.О.

К'милина Ю.М.

Псбелева E.I [..

i.i 11. частично

Страница1из1



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal. га
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководиталь J^jf^AO "Водоканал"/yf cZz^yy- лм Савина

«25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№379.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе. Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н . г. Высоковск , ВЗУ №1, резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 20.12.23г.. 09.20
Дата и время доставки пробы (образца) : 20.12.23г.. 12:30
Дата проведения исследования: 20.12.23г —22.12.23.г.

Условия окружающей среды: + 3 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13971223РГ

Результаты испытаний:

№

п/п

1^именование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность
*->

градус не более

20,0

± 1 ГОСТ 3 1868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0.20 мг/дм3 не более 1,5 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ч

j Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК4.2.1018-01.П.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1,п.8.1

,гл ROTnnr.PunoTM .. 1,,„,,\ Я0-1Г.гч0пигл,>-,-,.

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/атгестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19I21812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик л/***^-* Шумилина 10.М.

Инженер-микробиолог ^Jf Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанАя. 11аетояший протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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МП

Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

НАГЕЛЬ

JSSSSy ™Ж£АЮ
Руководитель ЦЗРЛяО "Водоканал"ководите

/V?£g3i-»y Л.М.Савина
« 27 » ноября 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№291.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинграде кое шоссе. Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н. г. Высоковск, ул.Ленина , ВЗУ №2. резервуар, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 08.1 1.23г.. 09.00
Дата и время доставки пробы (образца): 08.11.23г.. I 1:35
Дата проведения исследования: 08.1 1.123г -10.11.23.г.

Условия окружающей среды: +7 "С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721 .поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 1221 1123РГ

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 2 градус не более

20.0

± 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,20 мг/дм3 не более 1.5 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,11 мг/дм3 не более 0.3 ±0,03 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Сухой остаток 407 мг/дм3 не более

1000

± 37 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

5 Водородный

показатель (рН)

7,2 ед. pi 1 в пределах

6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

6 Жесткость обшая 7.0 мг-экв/дм3

1°Ж)
не более

7,0
±_ 1-1 ГОСТ 31954 метод А

7 Окисляемость

перманганатная

1.0 мгОз/дм3 5.0 ±_0.2 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК 4.2.1018-01.п.8.2

9 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

10 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК 4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 12211123РГ

Сведения об оборудовании ;

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK1912I81209I С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

021902839 0100-009045-

2023-021902839

03.11.2023 03.11.2024 г.

3 рН-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/23-06-

2023/257018954

23.06.2023г 22.06.2024г

4 Система фильтрации вакуум

ная

01970023157

Испытания производил:

Должность

-ё
юдпись

ш^"
Ф.И.О.

Лаборант Гшегг^ Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Ml Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail :l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

hJe^XJ^O "Водоканал"

Л.М. Савина

Руководи

&bt£>.

« 25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №378.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленпнградское шоссе. д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н . п. Решеткино . резервуар, кран

Отбор произведён но: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.23г.. 11.15
Дата и время доставки пробы (образца) : 18.12.23г.. 11:40
Дата проведения исследования: 18.12.23г -20.12.23.г.

Условия окружающей среды: + 1 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 3 1942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13771223РС

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* 1(огрешность Метод

п/п показателя испытании измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более

20.0

± 1 ГОСТ 3 1868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,48 мг/дм3 не более 1,5 ±0,10 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 0.17 мг/дм3 не более 0,3 ±0.04 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолераитные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК 4.2.1018-1.п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19I2I812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик О^ Шумилина 10.М.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результатыотносятся к ооразиам (пробам), прошедшим исньту&ния. I(аетояший протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

Руков

УТВЕРЖДАЮ

итдль ИЛ\ЗАО "Водоканал"

У^^Г"^/ Л.М. Савина
пъ«23 » декаор?

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №373.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н. п. Марков Лес . резервуар . кран
Отбор произведён но: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка, 3.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.23г., 09:55
Дата и время доставки пробы (образца): 18.12.23г.. 11:40
Дата проведения исследования: 18.12.23г - 20.12.23.г.

Условия окружающей среды: + 1"С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13721223РС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погреш

ность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 3 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 3 1868,метод Б

2 Мутность (520нм) менее 0,1 мг/дм3 не более 1,5 -
ПНДФ 14.1:2:4.213-05

Железо общее менее 0.1 мг/дм3 не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Водородный показа

тель (pi 1)
7.5 ед. рН в пределах

6-9

±0.2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5 Жесткость общая 6,8 мг-экв/дм3

<°Ж)

не более 7.0 +_ 1.0 ГОСТ 31954 метод А

6 Окисляемость пер-

манганатная

0.94 мгОз/дм3 не более 5.0 +_0.19 ГОСТ Р 55684. способ Б

7 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК4.2.1018-01.П.8.2

8 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

9 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1.П.8.1

*СаиПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 13721223РС

Сведем1ия об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

I Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

021902839 0100-009045-

2023-021902839

03.11.2023 03.11.2024 г.

рН-метр «Эксперт-рП» 3473 С-ТТ/23-06-

2023/257018954

23.06.2023г 22.06.2024г

4 Система фильтрации вакуум

ная

01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик Шумилина Ю.М.

Инженер-микробиолог iXc^t Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. 11астояший протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руко№Ш£епь/$Щ^2&0"Водоканал"

(Ж£^.< Л.М. Савина

« 25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№372.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н . д. Малеевка , выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.23г.. 09.30
Дата и время доставки пробы (образца) : 18.12.23г.. 11:40
Дата проведения исследования: 18.12.23г —20.12.23.г.

Условия окружающей среды: + I °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образна): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 1371 I223BC
Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

йены танин

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

ленность)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность
•>

5 градус не более

20.0

± 1 ГОСТ 3 1868.метод Б

2 Мутность (520нм) менее 0,1 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1.П.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK191218I2

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность

Ведущий инженер-химик

Подпись

инженер-микробиолог I ^/б-t''jy Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. 11аетяшии протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Ф.И.О.

Шумилина Ю.М.

Страница 1из 1



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

« 27 »ноября

Ю

"Водоканал'

авина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №296.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г.Клинский район, п. Решоткино, резервуар , кран
Отбор произведён но: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.23г., 11:00
Дата и время доставки пробы (образца): 08.11.23г.. 11:35
Дата проведения исследования: 08.1 1.23г-10.11.23.г.

Условия окружающей среды: +7 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12281123 PC

№

и п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20.0 ± 2 ГОСТ 3 1868.метод Б

2 Мутность (520нм) менее 0.1 мг/дм3 не более 1.5 -
ПНДФ 14.1:2:4.213-05

->

j Железо общее менее 0.1 м г/дм3 не более 0.3
"

ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1

мл

не более 50

'

МУК 4.2.1018-1.п.8.1

♦СанПнН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK191218I2091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуум

ная

01970023157

Испытания производил:

Должность Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
Страница 1из2



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клип, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЯхЗАО "Водоканал"

CJ?'£& ^/ Л.М. Савина
«29 » ноября 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№307.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московскаяобласть, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г. Клин - 9. выход, кран

Отбор произведён но: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 13.1 1.23г.. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца) : 13.1 1.23г., 12:00
Дата проведения исследования: 13.1 1.23г-15.11.23.г.

Условия окружающей среды: +3 С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12401123ВГ

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* 11огрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 3 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0.20 мг/дм" не более 1,5 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

Железо общее менее 0,1 мг/дм"' не более 0.3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100мл отсутствие
-

МУК4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы п требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/апсстации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI9121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность

Лаборант

Подпись

щ
Инженер-микробиолог .■■/Лс/fl / Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Ф.И.О.

Кострица II.А.

Страница 1из1



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Ш? 3^0 "Водоканал"

ОЛ 6s*^'~T' Л.М. Савина
« 29 » ноября 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №310.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , п.Зубово ,ул. Луговая , выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образна): 15.1 1.23г.. 09.50
Дата и время доставки пробы (образна) : 15.1 1.23г.. 12:40
Дата проведения исследования: 15.1 1.23г -17.11.23.г.

Условия окружающей среды: +2 'С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информацияоб отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12431123ВС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 3 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,10 мг/дм"' не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
о

j Железо общее менее 0.1 мг/дм"5 не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК 4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об обо рудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI9121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результатыотносятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично
воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Страница 1из 1



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

«29 » ноября / 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №314.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , д. Струбково , выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 15.1 1.23г., 11.00
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.11.23г.. 12:40
Дата проведения исследования: 15.1 1.23г-17.1 1.23.г.

Условия окружающей среды: +2 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информацияоб отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12471123ВС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868.методБ

2 Мутность (520нм) 0.30 мг/дм не более 1.5 ±0.06 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее менее 0,1 мг/дм"' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК4.2.Ю18-01.П.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требова

для человека факторов среды обитания»

шя к обеспечению безопасности и (или) безвредности

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮМИКО

1201

WKI9I2I8I2

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность дпись Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

I езультаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. 11астоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Страница 1из I



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗЛО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-maiI:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

РуководительЛЗЗТ^85\0 "Водоканал"
Qfl&U$y£' Л.М.Савина

« 29 » ноября 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 316.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , д. Соголево, выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытании : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 15.1 1.23г.. 11.35
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.1 1.23Г., 12:40
Дата проведения исследования: 15.1 !.23г-17.1 1.23л.

Условия окружающей среды: +2 С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 3 1942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условиядоставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информацияоб отборе пробы (образна): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12491 123ВС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20.0 ± 1 ГОСТ 3 1868.метод Б

2 Мутность (520нм) 0.10 мг/дм не более 1.5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее менее 0,1 мг/дм"' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПп11 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI9I21812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность одппсь

Лаборант ~h n^tus.WИнженер-микробиолог Жм
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим иеиытан'пя. 11аетояший протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Ф.И.О.

Кострпиа Н.А.

Лебедева Е.Н.
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО "Водоканал"

is//'L£l&j/ Л.М. Савина
«01» декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 325.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , п. Нудоль, выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 22.1 1.23г.. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца) : 22.11.23г., 14:00
Дата проведения исследования: 22.1 1.23г-24.11.23.г.

Условия окружающей среды: -8 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 3 1942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информацияоб отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12591123ВС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20.0 : 2 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,1 мг/дм"' не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
*%

j Железо общее менее 0,1 мг/дм"' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об обор>'довании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI912I8I2

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42
E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05
Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО "Водоканал1

с/У CcL&f/ Л.М. Савина
«01» декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 329.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , п. Ногово, выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 22.11.23г.. 11.50
Дата и время доставки пробы (образца) : 22.1 1.23г., 14:00
Дата проведения исследования: 22.1 1.23г-24.11.23.г.

Условия окружающей среды: -8 С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12631 123ВС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 2 градус не более 20,0 t 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0.1 мг/дм"' не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
-»

j Железо общее менее 0.1 мг/дм"' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 -
МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПи11 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требова

для человека факторов среды обитания»

шя к обеспечению безопасности и (или) безвредности

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI9121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Ф.И.О.

Лаборант Кострица И.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. I(астоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО "Водоканал"

<^7. Сг1.£у' Л.М. Савина

«01 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №331.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе. Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н . д. Кузнецове, выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 22.1 1.23г., 12.55
Дата и время доставки пробы (образца) : 22.1 1.23г.. 14:00
Дата проведения исследования: 22.11.23г -24.11.23л.

Условия окружающей среды: -8 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометрТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информацияоб отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12651 123ВС

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ31868.методБ

2 Мутность (520нм) 0.1 мг/дм не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм"' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК4.2.1018-01.П.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК4.2.1018-01.П.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПи11 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19I218I2

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность

•.ш \:
Ф.И.О.

Лаборат
а

Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО "Водоканал"

с/ Ccxj£/ Л.М. Савина
«01» декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 333.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , д. Щекино, выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытании: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образна): 22.1 1.23г.. 13.30
Дата и время доставки пробы (образна) : 22.11.23г., 14:00
Дата проведения исследования: 22.1 1.23г-24.11.23.г.

Условия окружающей среды: -8 С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12671123ВС

Результаты испытаи и й:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0,1 мг/дм"' не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм"' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 -
МУК 4.2.1018-1,п.8.1

*СанПп11 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись - Ф.И.О.

Лаборант .шш-S Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог UzfyJ Лебедева Е.Ы..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградскоешоссе, Д.53А

Испытательнаялаборатория Закрытое акционерноеобщество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществлениядеятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

-;5^

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель?ИЛ ЗАО "Водоканал"

<У/ Ссг-Су?- Л.М. Савина
«01 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 336.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московскаяобласть, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н. с. Спас-Заулок, ВЗУ, резервуар . кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 3.5 л пластиковая бутылка

Цель испытании: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 29.1 1.23г., 09.30
Дата и время доставки пробы (образца) : 29.11.23г., 11:25
Дата проведения исследования: 29.11.23г - 01.12.23.г.

Условия окружающей среды: -6 С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер,термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверендо 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12921 I23PC

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0,20 мг/дм"' не более 1,5 ±0,04 ПНДФ 14.1 2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм' не более 0,3 - ПНДФ 14.1 2:4.50-96

4 Сухой остаток 314 мг/дм"' не более 1000 ±28 ПНДФ 14.1 2:4.114-97

5 Водородный

показатель (рН)

7,5 ед. рН в пределах

6-9

±0,2 ПНДФ 14.1 2:3:4.121-97

6 Жесткость общая 6,0 мг-экв/дм'

,0Ж)

не более 7,0 ±_0,9 ГОСТ 31954 метод А

7 Окисляемость

перманганатная

0,78 мг02/дм3 5,0 ±0,16 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01.п.8.2

9 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

10 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 -
МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПи11 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 12921 123РС

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI9121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

021902839 0100-009045-

2023-021902839

03.11.2023 03.11.2024 г.

3 рН-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/23-06-

2023/257018954

23.06.2023г 22.06.2024г

4 Система фильтрации ваку

умная

01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант Ш0&Ж Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Л*± Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящийпротокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградскоешоссе, Д.53А

Испытательнаялаборатория Закрытое акционерноеобщество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществлениядеятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail :l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № R.A.RU.21BO05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель^ИЛ ЗАО "Водоканал"

О1/ Let-fr' Л.М. Савина
« 04 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 339.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградскоешоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н, п Решетниково, ВЗУ, резервуар , кран
Отбор произведён но: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 29.1 1.23г., 10.20
Дата и время доставки пробы (образца) : 29.11.23г.. 11:25
Дата проведения исследования: 29.1 1.23г - 01.12.23.г.

Условия окружающей среды: -6 "С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 12961123РС

Результаты испытании:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 7 градус не более

20,0

±2 ГОСТ 31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0,30 мг/дм"' не более 1,5 ±0,06 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,17 мг/дм"' не более 0,3 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Сухой остаток 348 мг/дм не более

1000

±31 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

5 Водородный

показатель (рН)

7,5 ед. рН в пределах

6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

6 Жесткость общая 6,1 мг-экв/дм

,0Ж)

не более

7,0
±_0,9 ГОСТ 31954 метод А

7 Окисляемость

перманганатная

1,3 мгОудм"' 5,0 ±_о,з ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК 4.2.1018-01 ,п.8.2

9 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

10 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК 4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Страница 1из2



Шифр пробы (образца): 12961 123РС

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

021902839 0100-009045-

2023-021902839

03.11.2023 03.11.2024 г.

3 рЫ-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/23-06-

2023/257018954

23.06.2023г 22.06.2024г

4 Система фильтрации ваку

умная

01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант •W^p&?£ Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог м$ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. 11астояшш". протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Страница 2из2



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

Руков

УТВЕРЖДАЮ

ель^цИЗАО "Водоканал'
Л.М.Савина^^

«25 »октября 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №255.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский район„с. Петровское, ВЗУ, выход , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 11.10.23г., 10:55
Дата и время доставки пробы (образца) : 11.10.23г., 12:10
Дата проведения исследования: 11.10.23г
Условия окружающей среды: +2 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 10781023 ВС

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20.0 ±1 ГОСТ31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0,1 мг/дм? не более 1,5 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
*>

Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант ШШША, Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе. д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:1.savina@kl invodokanal ли
^Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

| Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

ЛАБОРАТОРИЯ Д

ПРОТОКОЛОВ у yjg

Руко

К Я

£#АЮ

АО "Водоканал"

Л.М.Савина

« 25 »октября 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №254.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский район„д. Дятлово, выход , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 11.10.23г.. 10:26
Дата и время доставки пробы (образца) : 11.10.23г.. 12:10
Дата проведения исследования: 11.10.23г

Условия окружающей среды: ±2 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 10761023 ВС

Резул ыаты испытании:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ±1 ГОСТ31868.методБ

2 Мутность (520нм) менее 0.1 мг/дм3 не более 1,5 -
ПНДФ 14.1:2:4.213-05

о

j Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 -
ПНДФ 14.1:2:4.50-96

*СанГ1иН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Спектрофотометр ЮНИКО

1201

Испытания производил:

Должность

Лаборант

Заводской

номер

Сведения о поверке/атгестации
Поверенодо

WK1912I8I2091

номер

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

одппсь

т&шШ

дата

17.08.2023г 16.08.2024г

Ф.И.О.

Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящийпротокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail:l.savina@klin vodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель $$%£Ь "Водоканал"
G^&c^y Л.М. Савина

« 25 »октября ^023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 252.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , д. Елгозино, резервуар , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 11.10.23г., 10:00
Дата и время доставки пробы (образца): 11.10.23г., 12:10
Дата проведения исследования: I 1.10.23г
Условия окружающей среды: ±2 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 10741023 PC

Результаты испытании:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 2 градус не более 20,0 ±1 ГОСТ 31868, метод Б

2 Мутность (520нм) менее 0,1 мг/дм3 не более 1,5 -
ПНДФ 14.1:2:4.213-05

^
j Железо общее 0.1 мг/дм3 не более 0.3 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Нитрат-ион менее 0.1 мг/дм3 не более 45,0 -
ГОСТ 33045. метод Д

5 Хлорид-ион менее 10 мг/дм3 не более

350,0 '

ГОСТ 4245 ,п.2

6 Аммоний- ион менее 0.1 мг/дм3 не более 2,0 -
ГОСТ 33045. метод А

7 Нитрит-ион 0,007 мг/дм3 не более 3,0 ± 0,003 ГОСТ 33045, метод Б

♦СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

Испытания производил

Должность , Подпись Ф.И.О.

Лаборант ттвк Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе. Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин.ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

«^ел^хЙ^Г ЗАО "Водоканал"
%^ Л.М.Савина

"чДйидо
« 25»октября 20231.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№249.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г.Клинский район, с. Выголь, выход , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 09.10.23г., 12:10
Дата и время доставки пробы (образца) : 09.10.23г., 13:00
Дата проведения исследования: 09.10.23г

Условия окружающей среды: +4°С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 10521023 ВС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20.0 ±1 ГОСТ 31868,методБ

2 Мутность (520нм) менее 0,1 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

*СанПи11 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аггестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

Испытания производил

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант тШггуч Кострица Н.А.

/ /

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. I(астоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.rn
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Ггея£^ЙВРЗАО "Водоканал"

Л.М.Савина

«25 «октября 20231.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 246.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г.Клинский район, с. Некрасиво, выход , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 09.10.23г., 10:55
Дата и время доставки пробы (образца) : 09.10.23г., 13:00
Дата проведения исследования: 09.10.23г

Условия окружающей среды: +4°С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 10481023 ВС

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ±1 ГОСТ 31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0,2 мг/дм3 не более 1.5 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0.3 -

ПНДФ 14.1:2:4.50-96

♦СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

120!

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант 4ШШ Кострица Ы.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. 1[астоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

1600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@kl invodokanal.ru
"'никальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

ггел^^ЙЛ^ЗАО "Водоканал"
Л.М.Савина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №244.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г.Клинский район, с. Воздвиженское, выход , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 09.10.23г.. 10:00
Дата и время доставки пробы (образца): 09.10.23г.. 13:00
Дата проведения исследования: 09.10.23г

Условия окружающей среды: +4°С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометрТС -7АМК. зав.№ 44721 .поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 10451023 ВС

Результаты испытании:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытании измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 3 1868. метод Б

2 Мутность (520нм) менее 0.1 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK191218I2091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Лаборант Кострица И.А.

/

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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МП

Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail:l.savina@klinvodokanal.rn
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Рукювадгаель/^/ЗАО "Водоканал"

(У/.С^^Ь-у- л.М.Савина

«25 » декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 357.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н, п. Шевляково,, резервуар , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.23г., 09:50
Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.23г., 11:00
Дата проведения исследования: 13.12.23г- 15.12.23.г.

Условия окружающей среды: -8 С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 13511223РС

Результаты испытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погреш

ность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность
п

j градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 0,20 мг/дм3 не более 1,5 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,14 мг/дм"1 не более 0,3 ±0,03 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Сухой остаток 262 мг/дм"5 не более 1000 ±24 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

5 Водородный показа

тель (рН)

7,4 ед. рН в пределах

6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

6 Жесткость общая 5,7 мг-экв/дм

(0Ж)
не более 7,0 ±_0,9 ГОСТ 31954 метод А

7 Окисляемость пер-

манганатная

0,86 мг02/дм не более 5,0 ±0,17 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01,п.8.2

9 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК4.2.1018-01,п.8.2

10 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1,п.8.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 13511223РС

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

021902839 0100-009045-

2023-021902839

03.11.2023 03.11.2024 г.

3 рН-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/23-06-

2023/257018954

23.06.2023г 22.06.2024г

4 Система фильтрации ваку

умная

01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-химик гУ-^ ШумилинаЮ.М.

Инженер-микробиолог MJ7 Лебедева Е.Н..

У

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшимиспытания. Настоящийпротокол не может быть частично

воспроизведенбез письменногоразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗЛО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин. ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал"

i^>£L*/' Е.М.Беседина
« 14» декабря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 342.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин. ул.Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , с.Петровское.. выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.23г., 10.15
Дата и время доставки пробы (образца) : 05.12.23г., I 1:50
Дата проведения исследования: 05.12.23г-07.12.23.г.

Условия окружающей среды: - I1(1С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-20 14
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721 .поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 1301 1223ВС

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погреш Метод

п/п показателя испытании измерения ность

(неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 2 градус не более 20,0 ! 1 ГОСТ31868,методБ

2 Мутность (520нм) менее 0,1 мг/дм'1 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК4.2.1018-01,п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50
- МУК 4.2.1018-1,и.8.1

*СанПиЫ 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской

номер

Сведения о поверкс/ai; '.танин
Поверено до

номер i.rra

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19I218I2

091

С-ТТ/17-08-

2023 271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность Подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер-хими К Пумилина Ю.М.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..Atfy-
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. I[астоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательнаялаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

41600, Московскаяобласть.г.Клии,ул.ИльинскаяСлободка,д.42
E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

- .f

УТВЕРЖДАЮ

Рукодод^тел^ИЛ ЗАО "Водоканал"

Л.М. Савина

« 26 »октяоря 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№263.23

Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе. Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н . д. Бирево, выход„кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 18.10.23г., 09:50
Дата и время доставки пробы (образца) : 18.10.23г., 12:15
Дата проведения исследования: 18.10.23г-20.10.23.г.

Условия окружающей среды: +5 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 11061023ВС

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ31868.методБ

2 Мутность (520нм) 0,5 мг/дм3 не более 1,5 ±0,1 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0.2 мг/дм3 не более 0,3 ±0,05 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие -
МУК 4.2.1018-01,н.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное не КОЕ в 1 не более 50 -
МУК4.2.1018-1.П.8.1

число (ОМЧ) обнаружено мл

♦СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WKI9I218I209I С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуум

ная

01970023157

Испытания производил:

Должность

Лаборант

Инженер-микробиолог

дпись

\—7' > У

Ф.И.О.

Кострица Н.А.

Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.ИльинскаяСлободка, д.42

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованныхлиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Р—^ш^Жо"ВОД"жанал
Л.М. Савина

« 07 » ноября 2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №275.23

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин. ул.Ленинградское шоссе. Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н, п. Решоткино, резервуар . кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 3.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 24.10.23г., 09:32
Дата и время доставки пробы (образца) : 24.10.23г.. 09:45
Дата проведения исследования: 24.10.23г -26.10.23.г.

Условия окружающей среды: +1 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012. ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 11491023PC

Результаты испытаний:

№ Наименование Результат Единицы Норматив* Погрешность Метод

п/п показателя испытаний измерения (неопреде

лённость)

результата

(методика)

испытаний

1 Цветность 3 градус не более

20,0

± 1 ГОСТ31868,методБ

2 Мутность (520нм) 0.2 мг/дм" не более 1,5 ±0,04 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,10 мг/дм-' не более 0,3 ±0,02 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Сухой остаток 443 мг/дм3 не более

1000

± 40 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

5 Водородный показа

тель (рН)

7,2 ед. рН в пределах

6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

6 Жесткость общая 7,0 мг-экв/дм3

<°Ж)

не более

7,0

±1.1 ГОСТ 31954 метод А

7 Окисляемость

перманганатная

менее 0.25 мгОэ/дм3 5.0
"

ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие

"

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

9 Термотолераитные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

10 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50

"

МУК4.2.Ю18-1,п.8.1

♦СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): I I491023PC

Сведения об оборудовании :

№

п/п
Оборудование

Заводской по

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80-

01-СПУ

021902839 01-8091-2022-

021902839

02.11.2022 02.11.2023 г.

3 рН-метр «Эксперт-рИ» 3473 С-ТТ/23-06-

2023/257018954

23.06.2023г 22.06.2024г

4 Система фильтрации вакуум

ная

01970023157

Испытания производил:

Должность одпись
а
]щ-и^/'\

Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результатыотносятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично
воспроизведенбез письменноюразрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Страница 2из2



Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕВЖДАЮ

^ел^^П ЗАО "Водоканал"
Л.М.Савина

«07»ноября'2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 277.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал». 141600 Московская область, г. Клин. ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., г.Клинский район, п. Чайковского, выход . кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0.5 л стеклянная бутылка. 1,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 25.10.23г.. 09:24
Дата и время доставки пробы (образца) : 25.10.23г., 10:50
Дата проведения исследования: 25.10.23г-27.10.23.г.

Условия окружающей среды: -2 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 11641023 ВС

Результаты испытании:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 3 1868.метод Б

2 Мутность (520нм) 0,3 мг/дм3 не более 1.5 ±0,06 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
t
j Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3

- ПНДФ 14.1:2:4.50-96

4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие - МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01,п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1

мл

не более 50
- МУК 4.2.1018-1.п.8.1

"СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические норматив!

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK1912I8I2091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуум

ная

01970023157

Испытания производил:

Должность

Лаборант

Инженер-микробиолог

Подпись

№>А
Ф.И.О.

Кострица 11. А.

Лебедева Е.Н..

Результаты отноеятея к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизве

ден без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600. Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600. Московская область.г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42

E-mail:l.savina@kl invodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руковсдд1ттель И^РЗАО "Водоканал"

Л.М. Савина

« 25 » декабря/2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 387.23
Наименованиепробы (образца): вода питьевая централизованноговодоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А

Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский р-н , д. Масюгино , выход, кран

Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка. 1.5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 20.12.23г., I 1.52
Дата и время доставки пробы (образца) : 20.12.23г.. 12:30
Дата проведения исследования: 20.12.23г-22.12.23.г.

Условия окружающей среды: + 3 °С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК. зав.№ 44721.поверен до 23.06.2026г.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 1405I223BC
Результаты нснытаний:

№

п/п

Наименование

показателя

Результат

испытаний

Единицы

измерения

Норматив* Погрешность

(неопреде

лённость)

результата

Метод

(методика)

испытаний

1 Цветность 4 градус не более

20.0

± 1 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) менее 0.1 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05
-*

Железо общее менее 0,1 мг/дм-' не более 0,3 - ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Общие колиформные

бактерии (ОКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

отсутствие
- МУК 4.2.1018-01.п.8.2

5 Термотолерантные

колиформные

бактерии (ТКБ)

не

обнаружено

КОЕ в 100

мл

МУК 4.2.1018-01.п.8.2

6 Общее микробное

число (ОМЧ)

не

обнаружено

КОЕ в 1 мл не более 50 - МУК4.2.1018-1.П.8.1

*Сан11иН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№

п/п
Оборудование

Заводской но

мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО

1201

WK19I2I8I2

091

С-ТТ/17-08-

2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации вакуумная 01970023157

Испытания производил:

Должность

Ведущий инженер-химик

Полнись

Инженер-микробиолог | Усс*,)у? Лебедева Е.Н..
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испьтт/ния. Настоящий протокол не может быть частично

воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Ф.И.О.

Шумилина Ю.М.
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