
Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Ру ко î o.Tĵ Te/Jb-7j4'71 ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

_______ __________ г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 359.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Троицкое, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 14.08.24г., 09:20
Дата и время доставки пробы (образца):): 14.08.24г., 11:40
Дата проведения исследования:): 14.08.24r - 21.08.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 10650824СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 13 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 4,76 мг/дм3 не более 1,5 ±0,95 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,3 М Г /Д М 3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 7,3 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± и ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 406 мг/дм3 не более 1000 ±37 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,60 мгОг/дм3 не более 5,0 ± 0,12 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Удельная суммарная 
альфа-активность**

0,15 Бк/кг 0,2 ±0,08 ФР. 1.38.2018.30404

9 Удельная суммарная 
бета-активность**

0,25 Бк/кг 1,0 ± 0,13 ФР.1.38.2018.30404

10 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

11 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 10650824СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 Анализатор жидкости Экс- 
перт-001

746 С-ТТ/23-11- 
2023/296863933

23.11.2023 22.11.2024г.

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025т

5 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

6 Альфа-бета радиометр 
УМФ-2000

1424 С-ВАГ/22-12-
2023/303971525

22.12.2023г. 20.12.24т

7 Печь муфельная ЭКПС-ЮА 1632 0100-009045-
2023-1632

03.11.2023т 03.11.2024г.

Испытания производил:
Должность л  j  ПТодпиов Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..
Инженер-химик Гулюкин Е.С.

о

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01,2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Рукоыэедтел^^Л ЗАО "Водоканал" 
dy- Л.М. Савина

«28 » авгита 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №360.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Третьяково, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 14.08.24г., 09:45
Дата и время доставки пробы (образца):): 14.08.24г., 11:40
Дата проведения исследования:): 14.08.24г - 21.08.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 10660824СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 9 градус не более 20,0 ± 3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 3,19 мг/дм3 не более 1,5 ±0,64 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,9 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 7,4 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 400 мг/дм3 не более 1000 ±36 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,52 мг02/дм3 не более 5,0 ± 0,10 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Удельная суммарная 
альфа-активность**

0,04 Бк/кг 0,2 ±0,02 ФР. 1.38.2018.30404

9 Удельная суммарная 
бета-активность**

0,43 Бк/кг 1,0 ±0,22 ФР. 1.38.2018.30404

10 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие " МУК 4.2.3963-23,п.6.3

11 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 10660824СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08- 
2023/271470028

17.08.2023 г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

5 Альфа-бета радиометр 
УМФ-2000

1424 С-ВАГ/22-12-
2023/303971525

22.12.2023г. 20.12.24г

6 Печь муфельная ЭКПС-ЮА 1632 0100-009045-
2023-1632

03.11.2023 г 03.11.2024г.

Испытания производил:
Должность

<СЛЙ0ДПИСЬ--7 /_________
Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.
Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Инженер-химик Гулюкин Е.С.
~ г

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Ддрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
1)41600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
[ лабоиаторил для |°;2||Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Руковод^тел^Ш Г ЗАО "Водоканал" 
( у / . С ^ ^ т '  Л.М. Савина 

« 28 » августа 2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 361.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Шипулино, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 14.08.24г., 10:10
Дата и время доставки пробы (образца):) : 14.08.24г., 11:40
Дата проведения исследования: ): 14.08.24г - 21.08.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 3 1942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 10670824СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 10 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 2,78 мг/дм3 не более 1,5 ±0,56 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,6 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,8 мг/дм" не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 6,2 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,9 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 358 мг/дм3 не более 1000 ±32 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,60 мгОг/дм3 не более 5,0 ± 0,12 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Удельная суммарная 
альфа-активность**

0,28 Бк/кг 0,2 ±0,14 ФР. 1.38.2018.30404

9 Удельная суммарная 
бета-активность**

0,32 Бк/кг 1,0 ± 0,16 ФР. 1.38.2018.30404

10 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100
мл

отсутствие " МУК 4.2.3963-23,п.6.3

11 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 10670824СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

5 Альфа-бета радиометр 
УМФ-2000

1424 С-ВАГ/22-12-
2023/303971525

22.12.2023г. 20.12.24т

6 Печь муфельная ЭКПС-10А 1632 0100-009045-
2023-1632

03.11.2023т 03.11.2024г.

Испытания производил:
Должность Подпись, Ф.И.О.
Лаборант Ш Ш гЖ Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Aw j Лебедева Е.Н..
Инженер-химик Гулюкин Е.С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Рукододрт^ь/Ж1 ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

_______ ___________г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 362.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Горки, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 14.08.24г., 10:30
Дата и время доставки пробы (образца):): 14.08.24г., 11:40
Дата проведения исследования:): 14.08.24г - 16.08.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 10680824СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 22 градус не более 20,0 ± 4 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 5,63 мг/дм не более 1,5 ± 1,13 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,3 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,7 мг/дм3 не более 0,3 ±0,3 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 7,3 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 385 мг/дм3 не более 1000 ±35 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
1,96 мг02/дм3 не более 5,0 ± 0,39 ГОСТ Р 55684. способ Б

8 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100
мл

отсутствие МУК 4.2.3963-23,п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 10680824СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023т 16.08.2024т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

МП

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
ЖДАЮ
ЗАО "Водоканал" 

Л.М. Савина 
2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №364.24
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Рогатино, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 5,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 10:00
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования:): 02.09.24г- 06.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11280824CKC
Результаты и с п ы т а н и й :_________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде-
лённость)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 16 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 7,13 мг/дм не более 1,5 ± 1,43 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,6 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,3 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Удельная суммарная 
альфа-активность**

Менее 0,02 Бк/кг 0,2 - ФР.1.38.2018.30404

7 Удельная суммарная 
бета-актив ность * *

0,14 Бк/кг 1,0 ±0,07 ФР. 1.38.2018.30404

8 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11280824СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025г

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

5 Альфа-бета радиометр 
УМФ-2000

1424 С-ВАГ/22-12-
2023/303971525

22.12.2023г. 20.12.24г

6 Печь муфельная ЭКПС-10А 1632 0100-009045-
2023-1632

03.11.2023г 03.11.2024г.

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Мирите Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ^  JT Лебедева Е.Н..
Инженер-химик _____________ ____________________ Гулюкин Е.С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

мп РуководцтелСД^Л ЗАО "Водоканал"
Q f l  Л.М. Савина

« 06 » сентября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 365.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Аксеново, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 10:20
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования:): 02.09.24г - 04.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11290924СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 15 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 5,89 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,18 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,4 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,4 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11290924СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK.19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант о / Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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МП

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д .5 3 А  

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@kl in vodokanal .ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
у т в е р :

Руковс^ц^ель

« 06 » сентяС

ДАЮ
АО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №366.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д .5 3 А

Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Борки, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 10:45
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования: ): 02.09.24г - 04.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11290924СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 15 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 5,89 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,18 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,4 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,4 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11290924СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024т 29.08.2025т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность  ̂ # Подпись Ф.И.О.
Лаборант ' /) Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail :1. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

мп Руководитель ЦЛ ДАО "Водоканал"
(Ly - Л.М. Савина

« 06 » сентябг!я 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 367.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Терехова, скважина, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 11:00
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования: ): 02.09.24г - 04.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 24°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11320924СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 10 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 1,68 мг/дм3 не более 1,5 ±0,34 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,5 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,6 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11320924СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025г

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21 -06- 
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Ш Ш ук Г 7 ~ Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ 

ДЙД/ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина

« 06 » сентября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 368.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Борщево, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 11:20
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования:): 02.09.24г- 04.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 24°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11330924СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде-
лённость)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность и градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 1,68 мг/дм3 не более 1,5 ±0,34 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,5 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,8 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,9 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

МП Руководитель

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11330924СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025г

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность __ п  ^  Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ts te & L /' Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

мп Руководитель Ж Р^а О "Водоканал"
Л.М. Савина

« 06 » сентября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 369.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.М. Борщевка, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 11:40
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования:): 02.09.24г- 04.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 24°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11340924СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 13 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б

2 Мутность (520нм) 2,20 мг/дм3 не более 1,5 ±0,44 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,7 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,5 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100
мл

отсутствие МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11340924СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись, Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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*/ gOllOHOlOdU \
I en'J MdOlVdomt \

8 « \ | l  «VH4U31VII4UDV-! J? .,*
i\y.va\

:Щ№§Яэн^.
%i± МП «hawses»

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
спытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТ

Руко

октября

РЖДАЮ 
ЗАО "Водоканал" 

Л.М. Савина 
г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 375.24
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО.,г. Клинский р-н, д. Русино, скв., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 11.09.24, 09:45
Дата и время доставки пробы (образца):): 11.09.24, 12:50
Дата проведения исследования:): 11.09.24 - 13.09.24
Условия окружающей среды: + 25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11480924СКС
Результаты испытаний: ________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 35 градус не более 20,0 ±7 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 4,23 мг/дм3 не более 1,5 ±0,85 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее ** 2,3 мг/дм3 не более 0,3 ±0,4 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
4 Водородный показа­

тель (pH)
7,5 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5 Жесткость общая 4,6
мг-

экв/дм3
(0Ж)

не более 7,0 ±.0,7 ГОСТ 31954 метод А

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK.19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024Г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024Г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность ^Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Руководш^ль^ЙЛ/ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина

октября 2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №381.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, п. Чайковского, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.24, 09:35
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.09.24, 12:45
Дата проведения исследования: ): 18.09.24 - 20.09.24
Условия окружающей среды: + 25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11600924ВС
Результаты испытаний:____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 8 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) Менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее Менее 0,1 мг/дм^ не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Должность Подпись _ Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
у т в е р :

Руковадиу&пь

4 » октября

ДАЮ
АО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 382.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, д. Акатьево, скв., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.24, 10:15
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.09.24, 12:45
Дата проведения исследования:): 18.09.24 - 20.09.24
Условия окружающей среды: + 25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11620924СКС
Результаты испытаний:____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 11 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 11,6 мг/дм3 не более 1,5 ±1,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 2,3 мг/дм3 не более 0,3 ±0,4 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,2 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,1

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± 1,1 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 415 мг/дм3 не более 1000 ±37 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,76 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,15 ГОСТ Р 55684, способ Б

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025Г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность . Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01,2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Руков^дал^М ’ур'ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

« 4 » октября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №383.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, д.Горбово, скв., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.24, 10:35
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.09.24, 12:45
Дата проведения исследования:): 18.09.24 - 20.09.24
Условия окружающей среды: + 25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11630924СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 17 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 12,2 мг/дм3 не более 1,5 ±1,7 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 2,7 мг/дм3 не более 0,3 ±0,4 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,2 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,1

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 420 мг/дм3 не более 1000 ±38 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
1,36 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,27 ГОСТ Р 55684, способ Б

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант ~1ЖШ ё^С Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Руков^ите^йМ^Д ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

«_ 4-» октября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 384.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, п. Борозда, скв., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.24, 09:55
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.09.24, 12:45
Дата проведения исследования: ): 18.09.24 - 20.09.24
Условия окружающей среды: +25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11610924СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 16 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 9,5 мг/дм3 не более 1,5 ±1,3 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 2,2 мг/дм3 не более 0,3 ±0,3 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,2 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,0

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 408 мг/дм3 не более 1000 ±37 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,76 мЮ2/дм3 не более 5,0 ±0,15 ГОСТ Р 55684, способ Б

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WTC19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность . „ Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Руков^ j ЗАО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

________ г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №386.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, п. Голенищево, скв., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.24, 11:15
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.09.24, 12:45
Дата проведения исследования:): 18.09.24 - 20.09.24
Условия окружающей среды: +25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11650924СКС
Результаты испытаний:____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 19 градус не более 20,0 ±4 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 14,5 мг/дм3 не более 1,5 ±2,0 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 3,3 мг/дм3 не более 0,3 ±0,5 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,2 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,3

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 419 мг/дм3 не более 1000 ±37 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
2,1 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,2 ГОСТ Р 55684, способ Б

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но- 
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность - . П о д п и с ь Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д .5 3 А  

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

РуководительЛ4Д^ЗАО "Водоканал"
% //C k z Л.М. Савина 

« 4 » октября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 387.24 

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д .5 3 А  

Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, п. Давыдково, скв., кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.24, 11:35
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.09.24, 12:45
Дата проведения исследования: ): 18.09.24 - 20.09.24
Условия окружающей среды: + 25°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11660924СКС
Результаты испытаний: _________________________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 10 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 6,96 мг/дм3 не более 1,5 ±1,4 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 1,8 мг/дм3 не более 0,3 ±0,3 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,1 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,4

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± 1,1 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 400 мг/дм3 не более 1000 ±36 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
1,08 мг02/дм'’ не более 5,0 ±0,22 ГОСТ Р 55684, способ Б

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025т

Испытания производил:
Должность д  Лодпись___ Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

Руковддууел

« 4 » октября

ДАЮ
АО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 388.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО,г. Клин, ВЗУ № 2 рез., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.24, 09:05
Дата и время доставки пробы (образца):): 23.09.24, 11:35
Дата проведения исследования: ): 23.09.24 - 25.09.24
Условия окружающей среды: + 23°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11680924РГ
Результаты испытаний: _________________________ ___________________________ __________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 8 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) Менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 0,12 мг/дм3 не более 0,3 ±0,03 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,4 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 8,2

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± 1,2 ГОСТ 31954 метод А

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21,06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность

л /? > Подпис- , , ___________
Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
у т в е р :

«4 » октября

ДАЮ
АО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 390.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО,г. Клин, ВЗУ № 9 рез., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.24, 09:50
Дата и время доставки пробы (образца):): 23.09.24, 11:35
Дата проведения исследования:): 23.09.24 - 25.09.24
Условия окружающей среды: + 23°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11710924РГ
Результаты и с п ы т а н и й :_________________________ ___________________________ __________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 0,58 мг/дм не более 1,5 ±0,12 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее 0,15 мг/дм3 не более 0,3 ±0,04 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,2 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,6

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± 1,1 ГОСТ 31954 метод А

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№ Оборудование Заводской но- Сведения о поверке/аттестации Поверено до
п/п мер номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK. 19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант (Y/Wieer/L Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Руководит^ л  ?АО "Водоканал" 
( \ / / л.М. Савина 

« 4 » октября7 2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 393.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО,г. Клин- 9 рез., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.24, 10:45
Дата и время доставки пробы (образца):): 23.09.24, 11:35
Дата проведения исследования: ): 23.09.24 - 25.09.24
Условия окружающей среды: + 23°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11740924РГ
Результаты испытаний:____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность(520нм) Менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ±1,47 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее Менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 ±0,3 ГОСТ 4011, способ 2
4 Водородный 

показатель (pH)
7,3 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 7,2

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± и ГОСТ 31954 метод А

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность у .  Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
^дательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗА0 «Водоканал»)
'^ ^ о х о ^ д р е с  места осуществления деятельности в области аккредитации: 

Н600, Московская область,г.Клин.ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

утвер:
Руководитель

« 7 » октября

Ю
"Водоканал" 

Л.М. Савина 
024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 395.24
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»Л41600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО,г. Клин, ул. Дурыманова, ВЗУ №4,выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытании : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.24, 10:15
Дата и время доставки пробы (образца) :): 24.09.24, 10:35
Дата проведения исследования:): 24.09.24 - 25.09.24
Условия окружающей среды: + 23°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 3 1942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11800924ВГ 
Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде-

лённость**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 3 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) Менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 - ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее Менее 0,1 мг/дм0 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/30-08-

2024/366387408
30.08.2024г 29.08.2025г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

Р уком дател^Й Д ^А О  "Водоканал" 
Л.М. Савина 

« 7 » октября 2024 г 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 399.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., г.Клин, ул. Б. Октябрьская, ВЗУ №8, рез., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.24, 09:50
Дата и время доставки пробы (образца) :): 26.09.24, 11:20
Дата проведения исследования:): 26.09.24 - 27.09.24
Условия окружающей среды: + 22°С
ИД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11850924РГ
Результаты испытаний: ______________ ____________ ______________ ______________ ___________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20,0 ± 2 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) Менее 0,58 мг/дм'’ не более 1,5 “ ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,17 мг/дм3 не более 0,3 ±0,04 ГОСТ 4011, способ 2

4 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 “ МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK. 19121812091 С-ТТ/17-08- 
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Вед. инженер-микробиолог А  / У Веремеенко Т.А.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшмфмспытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 

без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

« 7 » октября

ДАЮ
АО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №401.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., г.Клин, ул. Б. Октябрьская, ВЗУ №6, рез., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.24, 10: 50
Дата и время доставки пробы (образца):): 26.09.24, 11:20
Дата проведения исследования: ): 26.09.24 - 27.09.24
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11880924РГ
Результаты испытаний: ________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 1,04 мг/дм3 не более 1,5 ±0,21 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,24 мг/дм3 не более 0,3 ±0,06 ГОСТ 4011, способ 2

4 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

5
Жесткость общая 8,2

мг- экв/ 
дм3 (°Ж) не более 7,0 ± 1,2 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 " МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

____ ________________ Сведения об оборудовании : _______________________________________________
№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08- 
2023/271470028

17.08.2023 г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Вед. инженер-микробиолог ________ -Ж ______ Веремеенко Т.А.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшиЖлспытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 

без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

Щ ̂ п ь ш е л ъ н а я  рк||
ИСТОРИЯ дад ! § к |  
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/  Ч  /  '■

3 *

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 18 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 292.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО.,г.Клин, ул. Московская, ВЗУ№ 6, резервуар., кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 01.07.24г.,08:40
Дата и время доставки пробы (образца): 01.07.24г., 11:10
Дата проведения исследования: 01.07.24г -  03.07.24г
Условия окружающей среды: + 29 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 8360724РГ

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 2,15 мг/дм3 не более 1,5 0,43 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,2 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,6 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2
5

Жесткость общая 8,2
мг-

экв/дм3
(0Ж)

не более 7,0 ± 1,2 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 495 мг/дм3 не более 1000 ±45 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная 1,33 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,27 ГОСТ Р 55684. способ Б
8 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»

Страница 1из2
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Шифр пробы (образца): 8360724РГ

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK. 19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023т 16.08.2024т

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

5 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность у / Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ,/Ы^ Лебедева Е.Н..

и

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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МП

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д .5 3 А  

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: l.savina@kl in vodokanal .ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
у т в е р :

Руковс^ц^ель

« 06 » сентяС

ДАЮ
АО "Водоканал" 
Л.М. Савина 

2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №366.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д .5 3 А

Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д.Борки, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.24г., 10:45
Дата и время доставки пробы (образца):): 02.09.24г., 12:40
Дата проведения исследования: ): 02.09.24г - 04.09.24.г.
Условия окружающей среды: + 22°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 11290924СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 15 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 5,89 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,18 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,4 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,4 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие МУК 4.2.3963-23,п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 11290924СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/30-08-
2024/366387408

30.08.2024т 29.08.2025т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

4 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность  ̂ # Подпись Ф.И.О.
Лаборант ' /) Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о [эуководителя ИЛ ЗАО "Водоканал"
_____ Е.М. Беседина

«18» июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 296.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО.,г.Клин, ул. Дачная, ВЗУ№ 5, выход правый., кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 01.07.24г., 10:25
Дата и время доставки пробы (образца): 01.07.24г., 11:10
Дата проведения исследования: 01.07.24r-03.07.24r
Условия окружающей среды: + 29 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 8450724ВГ 
Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,10 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______ ________________ ______________________________________

№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024г

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ___ ____ ________________ :_______ Лебедева Е.Н..
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 

без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
Е .М. Беседина 

« 18 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 300.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО.,г.Клин-9, ВЗУ, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.07.24г.,09:05
Дата и время доставки пробы (образца): 02.07.24г., 10:50
Дата проведения исследования: 02.07.24г-04.07.24г
Условия окружающей среды: + 25 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 8490724ВГ
Результаты испытаний: ___________ ___________ ______________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 2 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 “ ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,10 мг/дм3 не более 0,3 ±0,02 ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 Х ' МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______ ________________ ______________________________________

№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08- 
2023/271470028

17.08 2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность у ^Подпись^, Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 

141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина
18 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 301.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО.,г.Клин, ул. Папивина, ВЗУ№ 1, резервуар., кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 02.07.24г.,09:40
Дата и время доставки пробы (образца): 02.07.24r., 10:50
Дата проведения исследования: 02.07.24г-04.07.24г
Условия окружающей среды: + 25 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 8510724РГ

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 • - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,2 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,15 мг/дм3 не более 0,3 ±0,04 ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 8,0 мг- кв/дм3 

(°Ж)
не более 7,0 ± 1,2 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 " МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 8510724РГ

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023т 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность __ л Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Страница 2из2



Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
-  Е.М. Беседина 

«18» июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 305.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик ; ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, у'л.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, д. Соголево, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.24г., 10:20
Дата и время доставки пробы (образца) : 10.07.24г., 12:45
Дата проведения исследования: 10.07.24г- 12.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9040724ВС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 М Г/ДМ 3 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании : ______ _̂______________________________________________ _______

№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023 г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог _________ ________________________ Лебедева Е.Н..
А'

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильине кая Слободка, д.42 

E-mai 1:1. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал"
-  Е.М. Беседина 

«18» июля 2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 307.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д. Попелково, скважина, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.24г., 11:00
Дата и время доставки пробы (образца):): 10.07.24г., 12:45
Дата проведения исследования: ): 10.07.24г- 12.07.24.г.
Условия окружающей среды: + 28°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9070724СКС 

гьтаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 10 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 3,31 мг/дм3 не более 1,5 ±0,66 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,2 единиц pH в пределах 
6-9

± 0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,8 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 6,9 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±1,0 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 420 мг/дм3 не более 1000 ±38 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Хлорид-ион менее 10,0 мг/дм3 не более 

350,0
- ГОСТ 4245 ,п.2

8 Аммоний- ион 0,40 мг/дм3 не более 2,0 ± 0,08 ГОСТ 33045, метод А
9 Нитрит-ион 0,020 мг/дм3 не более 3,0 ± 0,010 ГОСТ 33045, метод Б
10 Нитрат-ион менее 0,1 мг/дм3 не более 45,0 - ГОСТ 33045, метод Д
11 Окисляемость

перманганатная
0,75 мгОг/дм3 не более 5,0 ± 0,15 ГОСТ Р 55684. способ Б

12 Фторид-ион 0,35 мг/дм3 не более 1,5 ±0,09 ГОСТ 4386 , метод 3
13 Сульфат-ион 22 мг/дм3 не более 500 ±3 ГОСТ 31940 

ПНДФ 14.1:2.159-00
14 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

15 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»

Страница 1 из2

mailto:savina@klinvodokanal.ru


Шифр пробы (образца): 9070724СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 Анализатор жидкости Экс­
перт-001

746 С-ТТ/23-11- 
2023/296863933

23.11.2023 22.11.2024г.

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

5 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н,.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинс кая Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
Е.М. Беседина 

«18» июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №309.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, п.Зубово, ВЗУ (Фабричная), выход, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата н время отбора пробы (образца): 10.07.24г., 11:35
Дата п время доставки пробы (образца): 10.07.24г., 12:45
Дата проведения исследования: 10.07.24г- 12.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9090724ВС

№
п/п

Наименование
Показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность(520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 - ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______ ________________ _______________________________

№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08- 

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность .А Т -П0ДПИ— . Ф.И.О.
Лаборант ----------------- Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог 1 Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
-  Е.М. Беседина 

«18» июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 311.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, п.Зубово, ВЗУ (Луговая), выход, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.24г., 11:55
Дата и время доставки пробы (образца): 10.07.24г., 12:45
Дата проведения исследования: 10.07.24г- 12.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9110724ВС
Результаты испытаний:____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ±0,12 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее 0,20 мг/дм3 не более 0,3 ±0,05 ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______ _______________________________________________________

№
п/п Оборудование

Заводской но- 
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08- 
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

--------- ' / M i.

Испытания производил:
Должность , Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ________ _________________________ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: 1. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

-  Е.М. Беседина 
« 18» июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 312.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО.,Клинский район, д.Напругово, скважина, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.24г., 12:15
Дата и время доставки пробы (образца) : 10.07.24г., 12:45
Дата проведения исследования: 10.07.24г- 12.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9120724СКС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 21 градус не более 20,0 ±4 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 5,28 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,06 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,1 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,7 мг/дм3 не более 0,3 ±0,3 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 7,2
мг-

экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 444 мг/дм3 не более 1000 ±40 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная 1,22 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,24 ГОСТ Р 55684, способ Б
8 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9120724СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверкз/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность А ^Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail :1. savina@klmvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01,2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
— Е.М. Беседина 

«19» июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 314.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, д.Некрасино, ВЗУ, выход, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.24г.,12:10
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.07.24г., 14:25
Дата проведения исследования: 15.07.24г- 17.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
ИД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9190724ВС
Результаты испытаний: ___________ ___________ _________________________ ____________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 3 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100

мл
отсутствие “ МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______ ________________ _______________ _______________ _______

№
п/п Оборудование Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность „Подпись , Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общ ество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, М осковская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
А дрес м еста осущ ествления деятельности в области аккредитации:

141600, М осковская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-m ail:l.savina@ klinvodokanal.ru 

У никальный номер записи об аккредитации №  RA.RU.21BO05 
Д ата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖ ДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

— Е.М . Беседина 
« 1 9 »  июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №316.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 М осковская область,г. Клин, ул.Л енинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, с.Воздвиженское, ВЗУ, выход, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Ц ель  испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.24г., 12:45
Дата и время доставки пробы (образца): 15.07.24г., 14:25
Дата проведения исследования: 15.07.24г- 17.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№  44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9210724ВС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* П огреш ность
(неопреде-
лённость)
результата

М етод
(методика)
испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм'’ не более 1,5 “ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Ж елезо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100

мл
отсутствие - М УК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМ Ч)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании : _____________ ______ __________________________  •

№
п/л

Оборудование
Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр Ю НИКО 
1201

W K19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность ^  П о д п и с ь ^ Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.
Инженер-микробиолог Л ебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 19 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №317.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО.,Клинский район, д.Васильково, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.24г.,13:05
Дата и время доставки пробы (образца): 15.07.24г., 14:25
Дата проведения исследования: 15.07.24г- 17.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9220724СКС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ± 2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 1,36 мг/дм3 не более 1,5 ±0,27 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,0 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,39 мг/дм3 не более 0,3 ± 0,09 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 7,7
мг-

экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± U ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 517 мг/дм3 не более 1000 ±47 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная 0,81 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,16 ГОСТ Р 55684, способ Б
8 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9220724СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023т 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность __ J  Подпись у Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ytfcJ / / /  / Лебедева Е.Н..

s

„ „ 0 0 , 0  к образ™  („робам,, „Р—  н о ш » » -  « — » »' б““
ез письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-mail:l.savma@klinvodokanal.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 19 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №319.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, д.Выголь, ВЗУ, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.24г., 13:40
Дата и время доставки пробы (образца): 15.07.24г., 14:25
Дата проведения исследования: 15.07.24г- 17.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9240724ВС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 3 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 •- ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм'! не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие “ МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»

№
п/п

Оборудование
Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

W K 19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность .Подпись Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.
Инженер-микробиолог _________________________________ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испыт 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

шия. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина
« 29 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 320.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, п.Решетниково, ВЗУ, резервуар, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.24г.,09:00
Дата и время доставки пробы (образца): 18.07.24г., 11:10
Дата проведения исследования: 18.07.24г- 19.07.24г
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9340724РС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 8 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 - ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,3 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 5,6
мг-

экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± 0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 352 мг/дм3 не более 1000 ±32 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная 2,1 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,2 ГОСТ Р 55684, способ Б
8 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9340724РС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но- 
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023т 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность  ̂ ^Подпись_^ Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
Е.М. Беседина

« 29 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №323.24
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): М.О., Клинский район, д. Туркмен, скважина ,кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний :0,5л стеклянная бутылка, 3,5л пластиковая бутылка,2,0л пластиковая 
бутылка
Цель испытаний: производственный контроль 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.24г., 09:50 
Дата и время доставки пробы (образца) :18.07.24г., 11:10 
Дата проведения исследования: 18.07.24г -24.07.24.г.
Условия окружающей среды: + 28 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9370724СКС 
Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­

ленность**)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 34 градус не более 20,0 ±7 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 2,41 мг/дм3 не более 1,5 ±0,48 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3 Железо общее ** 1,5 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011,способ 2
4 Нитрат-ион менее 0,1 мг/дм3 не более 45,0 - ГОСТ 33045, метод Д
5 Сухой остаток 384 мг/дм3 не более 1000 ± 35 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
6 Хлорид-ион менее 10 мг/дм3 не более 

350,0
- ГОСТ 4245 ,п.2

7 Аммоний- ион 1,66 мг/дм^ не более 2,0 ± 0,33 ГОСТ 33045, метод А
8 Нитрит-ион менее 0,003 мг/дм3 не более 3,0 - ГОСТ 33045, метод Б
9 Водородный 

показатель (pH)
7,3 единиц pH в пределах 

6-9
±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

10 Жесткость общая 6,3 мг- кв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± 1,0 ГОСТ 31954 метод А

11 Окисляемость
перманганатная

7,0 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,7 ГОСТ Р 55684. способ Б

12 Фторид-ион 0,53 мг/дм3 не более 1,5 ±0,13 ГОСТ 4386, п. 3
13 Сульфат-ион 10 мг/дм3 не более 500 ±2 ГОСТ 31940 

ПНДФ 14.1:2.159-00
14 Удельная суммарная 

альфа-активность**
менее 0,02 Бк/кг 0,2 - ФР.1.38.2018.30404

15 Удельная суммарная 
бета-активность**

0,46 Бк/кг 1,0 ±0,23 ФР.1.38.2018.30404

16 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

17 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2.3963-23,п.5.1

для человека факторов среды обитания»
безопасности и (или) безвредности
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Шифр пробы (образца): 9370724СКС

Сведения об оборудовании':
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СГТУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 Анализатор жидкости Экс­
перт-00 1

746 С-ТТ/23-11- 
2023/296863933

23.1 1.2023 22.11.2024г.

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2023т 20.06.2025т

5 Альфа-бета радиометр 
УМФ-2000

1424 С-ВАГ/22-12-
2023/303971525

22.12.2023г. 20.12.2024т

6 Печь муфельная ЭКПС-10А 1632 0100-009045-
2023-1632

03.1 1.2023т 03.11.2024г.

7 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил
Должность т̂Ок̂ ПИСЬ ___у Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-химик Гулюкин Е.С.
Инженер-микробиолог _________ / /  .s b - t ' /Z j__________ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично 
воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

/  /л И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал"
______________ Е.М. Беседина
«29 » июля 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №324.24
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д. Саньково, скважина, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.24г., 10:25
Дата и время доставки пробы (образца):): 18.07.24г., 11:10
Дата проведения исследования:): 18.07.24г - 19.07.24.Г.
Условия окружающей среды: + 28°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9380724СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 17 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 5,80 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,16 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 2,1 мг/дм3 не более 0,3 ±0,3 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 4,1 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,6 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 320 мг/дм3 не более 1000 ±29 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Хлорид-ион менее 10,0 мг/дм3 не более 

350,0
- ГОСТ 4245 ,п.2

8 Аммоний- ион 0,96 мг/дм3 не более 2,0 ± 0,19 ГОСТ 33045, метод А
9 Нитрит-ион менее 0,003 мг/дм3 не более 3,0 - ГОСТ 33045, метод Б
10 Нитрат-ион менее 0,1 мг/дм3 не более 45,0 - ГОСТ 33045, метод Д
11 Окисляемость

перманганатная
1,98 мгОг/дм3 не более 5,0 ± 0,40 ГОСТ Р 55684. способ Б

12 Фторид-ион 0,63 мг/дм3 не более 1,5 ±0, 15 ГОСТ 4386 , п. 3
13 Сульфат-ион 8 мг/дм3 не более 500 ±2 ГОСТ 31940 

ПНДФ 14.1:2.159-00
14 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие “ МУК 4.2.3963-23,п.6.3

15 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9380724СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 Анализатор жидкости Экс- 
перт-001

746 С-ТТ/23-11- 
2023/296863933

23.11.2023 22.11,2024г.

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025г

5 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность ^Подпись___ Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ,/fcVJ Лебедева Е.Н..
7/

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильине кая Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал"
- _____  Е.М. Беседина

« 2 » августа 2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №327.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , д. Спасское, водонапорная башня, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 25.07.24г., 10:10
Дата и время доставки пробы (образца):) :  25.07.24г., 11:35
Дата проведения исследования:): 25.07.24г - 26.07.24.Г.
Условия окружающей среды: + 23°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9570724БС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 9 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 5,45 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,09 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,1 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 6,0 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ±0,9 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 430 мг/дм3 не более 1000 ±39 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7 Хлорид-ион менее 10 мг/дм3 не более 

350,0
±2,0 ГОСТ 4245 ,п.2

8 Аммоний- ион 0,86 мг/дм3 не более 2,0 ± 0,17 ГОСТ 33045, метод А
9 Нитрит-ион 0,006 мг/дм3 не более 3,0 ±0,003 ГОСТ 33045, метод Б
10 Нитрат-ион менее 0,1 мг/дм3 не более 45,0 - ГОСТ 33045, метод Д
11 Окисляемость

перманганатная
0,40 м г02/дм3 не более 5,0 ± 0,08 ГОСТ Р 55684. способ Б

12 Фторид-ион 0,44 мг/дм3 не более 1,5 ±0,11 ГОСТ 4386 , метод 3
13 Сульфат-ион 30 мг/дм3 не более 500 ± 6 ГОСТ 31940 

ПНД Ф 14.1:2.159-00
14 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23,п.6.3

15 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9570724БС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 Анализатор жидкости Экс­
перт-00 1

746 С-ТТ/23-11- 
2023/296863933

23.11.2023 22.11.2024г.

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

5 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-м икробиолог _______«6г///Г Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

<sc>Cce^r Е.М. Беседина
« 2 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №332.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО.,Клинский район, д.Ямуга, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.24г.,09:10
Дата и время доставки пробы (образца): 29.07.24г., 12:40
Дата проведения исследования: 29.07.24г-31.07.24г
Условия окружающей среды: + 21 °С
ИД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9630724СКС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 23 градус не более 20,0 ± 5 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 11,6 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 2,9 МГ/ДМ 3 не более 0,3 ±0,4 ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 5,4 мг- кв/дм3 

(°Ж)
не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 290 мг/дм3 не более 1000 ±26 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
1,04 мг02/дм3 не более 5,0 ± 0 , 2 1 ГОСТ Р 55684, способ Б

8 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9630724СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08- 

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 2 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 333.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО.,Клинский район, д.Селевино, скважина № 2, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.24г.,09:35
Дата и время доставки пробы (образца): 29.07.24г., 12:40
Дата проведения исследования: 29.07.24г-31.07.24г
Условия окружающей среды: + 21 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9640724СКС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 9 градус не более 20,0 ±3 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 10,4 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,6 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 1,5 мг/дм3 не более 0,3 ±0,2 ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 5,5 мг- кв/дм3 

(°Ж)
не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 308 мг/дм3 не более 1000 ±28 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,44 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,09 ГОСТ Р 55684, способ Б

8 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9640724СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог __________ ______________________ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-mail:l. savina@klinvodokanal.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

— Е.М. Беседина 
« 2 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 335.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, Д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, д.Бирёво, ВЗУ, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.24г., 10:20
Дата и время доставки пробы (образца) : 29.07.24г., 12:40
Дата проведения исследования: 29.07 .24r-31.07.24г
Условия окружающей среды: + 21 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9670724ВС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 6 градус не более 20,0 ± 2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 “ МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :_________________________________________________________________

№
п/п

Оборудование
Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

W K 19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023 г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность . Подпись Ф.И.О.

Лаборант ‘Я Ш М *#? Кострица Н.А.
Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-maiI:l. savina@klmvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01,2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 2 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 336.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО.,Клинский район, с.Спас -Заулок, ВЗУ, резервуар, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.24г.,10:55
Дата и время доставки пробы (образца): 29.07.24г., 12:40
Дата проведения исследования: 29.07.24г-31.07.24г
Условия окружающей среды: + 21 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9680724РС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ± 1,6 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,5 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 ±0,4 ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 5,4 мг- кв/дм3 

(°Ж)
не более 7,0 ±0,8 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 322 мг/дм3 не более 1000 ±29 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
0,76 мгОг/дм3 не более 5,0 ±0,15 ГОСТ Р 55684, способ Б

8 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9680724РС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но- 
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024г 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
-- Е.М. Беседина 

« 2 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 338.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, с. Спас-Заулок, ВЗУ, выход, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.24г., 11:20
Дата и время доставки пробы (образца): 29.07.24г., 12:40
Дата проведения исследования: 29.07.24г-31.07.24г
Условия окружающей среды: + 21 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9700724ВС
Результаты испытаний: ______________ __________________________ ______________ ___________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 - ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______ ________________ ______________________________________

№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено дономер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ________ _________________________ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .

Страница 1из1

mailto:l.savina@klinvodokanal.ru


Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
,  Е.М. Беседина

« 2 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 340.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, д.Захарово, ВЗУ, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 29.07.24г., 11:55
Дата и время доставки пробы (образца): 29.07.24г., 12:40
Дата проведения исследования: 29.07.24г-31.07.24г
Условия окружающей среды: + 21 °С
ИД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9720724ВС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ± 2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ~ ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие " МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :______________________________________________________ _______

№
п/п Оборудование Заводской но- 

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK. 19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность ^ ,  Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, М осковская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
А дрес м еста осущ ествления деятельности в области аккредитации:

141600, М осковская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-mail :1. savina@ klinvodokanal.ru 

У никальный номер записи об аккредитации №  R A .R U .21ВО05 
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖ ДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 5 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №341.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 М осковская область,г. Клин, ул.Л енинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район, д.Ясенево, ВЗУ, выход, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 30.07.24г.,09:40
Дата и время доставки пробы (образца): 30.07.24г., 11:55
Дата проведения исследования: 30.07.24г-01.08.24г
Условия окружающей среды: + 20 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМ К, зав.№  44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9730724ВС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погреш ность
(неопреде­
ленность)
результата

М етод
(методика)
испытаний

1 Цветность 4 градус не более 20,0 ± 1 ГОСТ 31868, метод Б
2 М утность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 " П Н Д Ф  14.1:2:4.213-05

3 Ж елезо общее 0,11 мг/дм3 не более 0,3 ±0,03 ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - М УК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМ Ч)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :_____ __________________ ________________________________________

№
п/п Оборудование

Заводской но- 
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр Ю НИКО 

1201
W K 19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность е Подпись Ф.И.О.

Лаборант Кострица Н.А.
Инженер-микробиолог Л ебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц'09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 5 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 344.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО.,Клинский район, п. Шевляково, ВЗУ, резервуар , кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 30.07.24г., 11:00
Дата и время доставки пробы (образца) : 30.07.24г., 11:55
Дата проведения исследования: 30.07.24г-01.08.24г
Условия окружающей среды: + 20 °С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9770724РС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) 0,81 мг/дм3 не более 1,5 ±0,16 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,25 мг/дм'’ не более 0,3 ±0,06 ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 5,7 мг- кв/дм3

(°Ж)
не более 7,0 ±0,9 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 330 мг/дм3 не более 1000 ±30 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Окисляемость

перманганатная
1,20 мг02/дм3 не более 5,0 ±0,24 ГОСТ Р 55684, способ Б

8 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

9 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 _ МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9770724РС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023т 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность „ Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, Д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

41600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 
E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05 
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 9 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 346.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., г.Клин, ул.Ленинградское шоссе , ВЗУ № 9, резервуар , кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.24г.,10:10
Дата и время доставки пробы (образца): 01.08.24г., 12:45
Дата проведения исследования: 01.08.24г-02.08.24г
Условия окружающей среды: + 19°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9920824РГ

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ± 2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 П Н ДФ  14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,3 единиц pH в пределах 
6-9

± 0 ,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее менее 0,1 мг/дм3 не более 0,3 - ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 7,7 мг- кв/дм3 

(°Ж)
не более 7,0 ± 1 ,2 ГОСТ 31954 метод А

6 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

не
обнаружено

КОЕ в 100 
мл

отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

7 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1
мл

не более 50 " МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 9920824РГ

Сведения об оборудовании :
№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность  ̂ родпись ф .и .о .

Лаборант Кострица Н.А.
Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

Е.М. Беседина 
« 9 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 349.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., г.Клин, ул. Самодеятельная, ВЗУ № 3, резервуар, кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 1,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 0 1,08.24г., 11:20
Дата и время доставки пробы (образца): 01.08.24г., 12:45
Дата проведения исследования: 0 1 .0 8 .2 4 г -02.08.24г
Условия окружающей среды: + 19°С
ИД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 9960824РГ
Результаты испытаний: _______________ ____________ _______________ _______________ ____________________
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 7 градус не более 20,0 ± 2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 ±2,0 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Железо общее менее 0,1 мг/дм^ не более 0,3 ± 0,4 ГОСТ 4011, способ 2
4 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

5 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения об оборудовании :_______ __________________ __________________________________ ________

№
п/п

Оборудование
Заводской но­

мер
Сведения о поверке/аттестации

Поверено до
номер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK. 19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023 г 16.08.2024г

2 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 

65е~сг/ Е.М. Беседина
« 9 » августа 2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 354.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 
Заказчик : ЗАО «Водоканал»,141600 Московская область,г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А 
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район,д. Малеевка , ВЗУ, водонапорная башня , кран 
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 05.08.24г., 10:05
Дата и время доставки пробы (образца): 05.08.24г., 12:15
Дата проведения исследования: 05.08.24г-07.08.24г
Условия окружающей среды: + 19°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 10050824БС

Результаты испытаний:
№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 5 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868, метод Б
2 Мутность (520нм) менее 0,58 мг/дм3 не более 1,5 “ ПНДФ 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,4 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,12 мг/дм3 не более 0,3 ±0,03 ГОСТ 4011, способ 2
5 Жесткость общая 6,5 мг- кв/дм3 

(°Ж)
не более 7,0 ±1,0 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 363 мг/дм3 не более 1000 33 ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие - МУК 4.2.3963-23, п.6.3

8 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 - МУК 4.2 3963-23, п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 10050824БС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но- 
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено до

номер дата
1 Спектрофотометр ЮНИКО 

1201
WK19121812091 С-ТТ/17-08-

2023/271470028
17.08.2023г 16.08.2024т

2 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

3 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Испытания производил:
Должность л Подписьsi , —7

Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог 2 3 i _ . .  = Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен 
без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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И н

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А 
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область,г.Клин,ул.Ильинская Слободка, д.42 

E-mail: 1. savina@kl in vodokanal. ru 
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21 ВО05 

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.
УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя ИЛ ЗАО "Водоканал" 
Е .М. Беседина 

«9 » августа 2024 г
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №358.24

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул.Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский район , с.Селенское, скважина , кран
Отбор произведён по: рабочая программа ИЛ ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 05.08.24г., 11:45
Дата и время доставки пробы (образца) : ): 05.08.24г., 12:15
Дата проведения исследования:): 05.08.24г - 07.08.24.г.
Условия окружающей среды: + 19°С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721,поверен до 23.06.2026г. 
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией 
Шифр пробы (образца): 10110824СКС

№
п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний

Единицы
измерения

Норматив* Погрешность
(неопреде­
ленность)
результата

Метод
(методика)
испытаний

1 Цветность 12 градус не более 20,0 ±2 ГОСТ 31868,метод Б
2 Мутность (520нм) 2,61 мг/дм3 не более 1,5 ±0,52 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3 Водородный 
показатель (pH)

7,3 единиц pH в пределах 
6-9

±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

4 Железо общее 0,8 мг/дм3 не более 0,3 ±0,1 ГОСТ 4011, способ 2

5 Жесткость общая 7,1 мг-экв/дм3
(°Ж)

не более 7,0 ± 1,1 ГОСТ 31954 метод А

6 Сухой остаток 370 мг/дм3 не более 1000 ±33 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7 Хлорид-ион менее 10,0 мг/дм3 не более 

350,0
- ГОСТ 4245 ,п.2

8 Аммоний- ион 0,52 мг/дм3 не более 2,0 ± 0,10 ГОСТ 33045, метод А
9 Нитрит-ион 0,011 мг/дм3 не более 3,0 ± 0,006 ГОСТ 33045, метод Б
10 Нитрат-ион менее 0,1 мг/дм3 не более 45,0 - ГОСТ 33045, метод Д
11 Окисляемость

перманганатная
0,68 мг02/дм3 не более 5,0 ± 0,14 ГОСТ Р 55684. способ Б

12 Фторид-ион 1,58 мг/дм3 не более 1,5 ±0, 34 ГОСТ 4386 , п. 3
13 Сульфат-ион 8 мг/дм3 не более 500 ±2 ГОСТ 31940 

ПНД Ф 14.1:2.159-00
14 Общие колиформные 

бактерии (ОКБ)
не

обнаружено
КОЕ в 100 

мл
отсутствие " МУК 4.2.3963-23,п.6.3

15 Общее микробное 
число (ОМЧ)

0 КОЕ в 1 
мл

не более 50 МУК 4.2 3963-23,п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без 
вредности для человека факторов среды обитания»
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Шифр пробы (образца): 10110824СКС

Сведения об оборудовании :
№
п/п Оборудование

Заводской но­
мер

Сведения о поверке/аттестации
Поверено дономер дата

1 Спектрофотометр ЮНИКО 
1201

WK19121812091 С-ТТ/17-08-
2023/271470028

17.08.2023г 16.08.2024т

2 Шкаф сушильный ШС-80- 
01-СПУ

021902839 00100-009045-
2023-021902839

03.11.2023 02.11.2024 г.

3 Анализатор жидкости Экс- 
перт-001

746 С-ТТ/23-11- 
2023/296863933

23.11.2023 22.11.2024г.

4 pH-метр «Эксперт-рН» 3473 С-ТТ/21-06-
2024/348727277

21.06.2024т 20.06.2025т

5 Система фильтрации ваку­
умная

01970023157

Должность „ Подпись Ф.И.О.
Лаборант Кострица Н.А.

Инженер-микробиолог ______ ofcW ' ____ Лебедева Е.Н..

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без 
письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал» .
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